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DETALLES DE INSTALACIONES
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ISOMETRICO SANITARIO

SIMBOLOGIA INSTALACION SANITARIA

RAN| REGISTRO DE AGUAS NEGRAS

(@] BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBI PVB DE 3"

—— | RED SANITARIA CON TUBO PVC DE 2" Y 4"

[=] [ REGISTRO DE 60 X 40 CM. AL INTERIOR

ISOMETRICO HIDRAULICO
SIMBOLOGIA INSTALACION HIDRAULICA
—w— | LLAE DE PASO

0| wae oe mrz

| AUMENTACON Y LLAVE DE CONTROL
—iot— | SUBE COLUMNA DE AGUA

—iot— | BAIA COLUMNA DE AGUA

NOTA: TODA LA TUBERIA SERA DE COBRE TIPO "M”
DE LOS DIAMETROS QUE SE INDICAN EN PLANTA

E ISOMETRICO HIDRAULICO, TANTO PARA LAS SALIDAS
DE MUEBLES SANITARIOS COMO LA TUBERIA DE
ALIMENTACION.

RAN Registro de Aguas Negras

) Bajada de aguas pluviales pvc de 3”
Red sanitaria ¢/ tubo de PVC

Registro de 60 x 40 cm.al interior

1.— TODA LA INSTALACION SANITARIA SERA DE PVC SANITARIO TIPO REFORZADO SEGUN

LOS DIAMETROS INDICADOS

2.— LOS REGISTROS DE AGUAS RESIDUALES SERAN DE MEDIDAS MINIMAS 60X40 CM AL
INTERIOR, Y FABRICADOS DE TABICON CEMENTO—ARENA

3.— LA PROFUNDIDAD DE LOS REGISTRO SERA REGIDA POR LAS PENDIENTES DE LA

RED SANITARIA.

DETALLE DE TAPA DE REGISTRO
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